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ZGLOSZENIE BUDOWY
INSTALACIJI KLIMATYZACII
W BUDYNKU
BIUROWO-USLUGOWYM

Adres budowy : Urzedow, ul. Rynek 12 1. Czeé¢ opisowa str. 2
dz-ka nr ew. 232, obr. Wodna
Inwestor : Gmina Urzedow 2. Zalaczniki str. 20
ul. Rynek 26
23 — 250 Urzedéw 3. Rysunki str. 4
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji chlodzenia powietrza (klimatyzacji) w pomieszczeniach

1.

P2

[

Jo

budynku biurowo-ustugowego w Urzedowie ul. Rynek 12, wlasnos¢: Gmina Urzedéw

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.L1.  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gm. Urzedow.

1.2.  Aktualny wtérnik mapy syt. - wys. w skali 1: 500.

1.3.  Projekt budowlany.

1.4.  Obowiazujace normy oraz przepisy techniczno-budowlane.

DANE OGOLNE

Budynek biurowo-ustugowy potozony jest na dzialce nr ew. 232, obreb geodezyjny
Wodna, m. Urzedéw. Dzialka ta lezy w ukladzie urbanistycznym Urzedowa i oznaczona

jest w mpzp symbolem: UA, MN, UK, UZ, UO, UH, UR, UG;

CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji w budynku biurowo-
ustugowym w celu podniesienia komfortu w pomieszczeniach co do temperatury w nich
panujacej.  Przewidziano 9 jednostek wewngtrznych wspolpracujgcych z 4 jednostkami
zewngtrznymi w ukfadach typu MULTI SPLIT. Wielko$¢ jednostek dobrano w oparciu
o wielkosci pomieszczen, przewidywane zyski ciepla oraz o wymagania Inwestora. Typy
i lokalizacja poszczegolnych jednostek zgodnie z czgscig graficzng projektu.

Przewidziana jest realizacja etapowa. Etap 1 obejmuje pomieszczenia: 11,102, 104, 105.

Etap 2 obejmuje pomieszczenia: 106, 107, 108. Etap 3 obejmuje pomieszczenia: 2, 3.

INSTALACJA CHELODZENIA POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

Zastosowano jednostki wewngtrzne typu $ciennego z mozliwoscig zdalnej regulacji
(piloty bezprzewodowe). Jednostki zewnetrzne zlokalizowano na $cianach zewnetrznych
budynku (elewacja tylna). Nalezy wykona¢ mocowania do jednostek odpowiednie do ich
gabarytow i cigzaréw.

Instalacj¢ chtodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chlodniczego R410a wg PN EN 12735-1. Laczenie przewodow z ksztaltkami wykonaé
przez lutowanie lutem twardym wg PN EN 1044. Przewody mocowaé do stropu lub $cian

przy pomocy uchwytéw z wkladka termiczng. Po zamontowaniu, instalacje przedmucha¢



azotem. Prosbe szczelnosci wykonaé azotem na maksymalne ci$nienie robocze zalecane
przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Instalacje napelni¢ czynnikiem
chlodniczym R410a.

Odcinki instalacji w budynku prowadzi¢ w listwach instalacyjnych o wymiarach
pozwalajacych na ulozenie instalacji.

Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami do przewoddéw chiodniczych.

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodno$ci cieplnej nie
wyzej niz 0,035W/m2k o zamknietych porach o grubo$ci minimum 9 mm dla $rednic do
16 mm. Cala izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasmg
klejacg z PE. Mocowania obejm z przekladkg gumowa musi by¢ naktadane na szczelng
izolacje. Izolacje biegnaca na zewnatrz budynku dodatkowo =zabezpieczyé przed
promieniowaniem ultrafioletowym oraz zwierzetami.

Instalacj¢ skroplin wykona¢ z rur tworzywowych. Instalacje skroplin prowadzié¢ ze
spadkiem min. 1% w kierunku odplywu. Odprowadzeni e skroplin na zewnatrz budynku
lub po zasyfonowaniu do kanalizacji. Jednostki, z ktorych skroplin nie ma mozliwosci
odprowadzi¢ grawitacyjnie wyposazy¢ w pompki do skroplin. Przewody mocowaé do
stropu lub $cian przy uzyciu uchwytéw stalowych z wktadka gumowsg nie rzadziej niz co
1,5 m.

Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t oraz obowigzujacymi przepisami i normatywami.

WYTYCZNE BRANZOWE

o

5.1.  Branza elektryczna

Zapewnic¢ zasilanie jednostek wg wytycznych producenta.

Montaz i Serwis Urzadzen Chtodniczych
Andrze) Sadowski
ul. Zabia 5. 23-250 Urzedow
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81 532-59-37
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532-90-35

tel./fax 81



